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INFORME DEL SIMULACRO DE 
EVACUACIÓN 2013/2014 

 
CDP. NTRA. SRA. DE  LORETO 

 

Centro C. D. P. NUESTRA SEÑORA DE LORETO  

Localidad ANTEQUERA Provincia MÁLAGA 

Código 29000931 Teléfono 952700646 

Fecha realización simulacro 18  de noviembre 2013 Hora 9:40 

 

 SI NO 

Se ha programado el simulacro según las instrucciones. X  

El simulacro se ha hecho con simulación de situaciones reales de emergencia.  X 

Ha sido diseñado y preparado con la colaboración directa de servicios 
externos. 

 X 

Se ha realizado una simulación de evacuación por emergencia colectiva con interrupción del 
suministro eléctrico. En esta ocasión no se ha obstaculizado ninguna de las vías de salida. 
 

 

 Correcta Mejorable 

Participación y colaboración del profesorado X  

Participación y colaboración del PAS X  

Participación y colaboración del alumnado X (EI, EP) X (ESO) 

La evacuación del centro se ha realizado de una manera muy eficaz en EI y en EP. Algunos  
alumnos de ESO han salido gritando, corriendo y sin respetar las vías de evacuación. Tras el 
simulacro se ha reunido a los alumnos de ESO y se ha realizado una reflexión sobre la 
necesidad de respetar las vías de evacuación y de las consignas establecidas en el Plan de 
Autoprotección. 

 

Tiempos reales de 
la evacuación, por 

etapa 

ETAPA 
TIEMPOS DE EVACUACIÓN 

Nº DE ALUMNOS EVACUADOS 
2013 

EI 3:00 150 

EP 3:41 309 

ESO 3:32 241 

Observaciones:  

 

 Suficiente Insuficiente 

Capacidad de las vías de evacuación x  

 
Observaciones: 

 

Las vías de evacuación establecidas han sido suficientes para la 
correcta evacuación del centro. 
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 SI NO 

Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las 
diferentes plantas 

 x 

 
Observaciones: 

 
NA  

 

 

Puntos o zonas de estrechamiento peligroso: Ninguno. 

 
Observaciones: 

 
NA 

 

 

Obstáculos en las vías de evacuación: Ninguno. 

 
Observaciones: 

 

 
Sin obstáculos en las vías de evacuación. 
 

 

 

 SI NO 

Funcionamiento eficaz del sistema de alarma x  

Ha sido correcta la ayuda a personas con discapacidad x  

 
Observaciones: 

 

La alarma de evacuación no se ha utilizado al estar interrumpido el 
suministro eléctrico, en su lugar se han utilizado las campanas y 
hemos comprobado la efectividad del sistema de aviso sustitutorio. 

 

 

 SI NO 

Accidentes de personas  x 

Deterioros del mobiliario  x 

Deterioros del edificio  x 

 
Observaciones: 

 
NA 
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Oportunidades 

de mejora: 
 

- Tener abierta la reja del aula 40 para que la evacuación de este grupo de 
alumnos se realice por el patio.   
- El profesor debe ir al principio de la fila de su curso. No se puede 
interrumpir la fila de otro grupo. 
- Hay que insistir más en el conocimiento del plan de evacuación del centro. 
Tanto por alumnos como profesores y PAS.  
-  Simular en próximos ejercicios diferentes situaciones de emergencia para  
mejorar la capacidad de reacción del profesorado y del alumnado. 
 

 

 

 

 
Balance general del 

simulacro: 
 

 
     Ha sido  correcto,  aunque siempre hay aspectos a mejorar. 

 

 

En Antequera a 21 de noviembre de 2013 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

José Luis Morente Sánchez 
Coordinador de Autoprotección 

Virtudes Jiménez Ruiz  
Directora Pedagógica 

 

 


